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Обязательнопроизвестисоответствующуюнастройкублоковвызова(пунктпаспорта"Раздел№31")атакже:
дляМК2012(MASTER)-пунктпаспорта"Раздел№33"установитьсоответствиедиапазонаобслуживаемых
абонентов;
дляМК2012(SLAVE)-пунктпаспорта"Раздел№33"задатьсетевойномердомофона.
ДляMKV-СVN2-установитьперемычкувсоответствииссетевымномеромподъездногодомофона.


